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PROJ. PRZYCISKI WYŁĄCZNIKA PRĄDU

USYTUOWANE NA PARTERZE

PROJ. HDGS 2x1,5mm²

UMIESZCZONE W ZK-1

POSADOWONYM PRZY BUDYNKU
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fazowy
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MCN104 4A

ZŁĄCZE ZUG50
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PRZYSTOSOWANO DO

PLOMBOWANIA

MCN104 4A

PF431

hager

PROJ. UZIOM

RUZ<10�

ZN-FE 30x4

Wszystkie urządzenia przedlicznikowe przystosować do

plombwania

Zabezpieczenia przedlicznikowe w oddzielnych obudowach

przystosowanych do plombowania

Układ sieci TN-C-S

Ochrona od porażeń poprzez

szybkie samoczynne wyłączenie zasilania

SCHEMAT JEDNOKRESKOWY PROJ. RG

Kabel zasilający układać w indywidualnych

rurach osłonowych PCV

PROJ. YAKXS 4(1x240) mm²

l=10m

cos φ =0,93

P=570 kW

Pobl=200 kW

k=0,35

Iobl=310A

Iodd=412A

∆U%=1,6 %

3x

Kabel zasilający układać w ziemi

PROJ. YAKXS 4(1x240) mm²

l=110m
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